Текст запроса:
Добрый день!
1. По всем ТЗ: кто подготавливает оборудование к проведению ЭПБ? (сосуды: разболтовка, вскрытие, очистка, снятие изоляции…);
1. Какие сроки выполнения работ? 
1. ТЗ 1: указано кол-во коллекторов 5шт, протяженность 53,75м. Это общая протяженность всех коллекторов или каждого по 53.75 м?
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Ответ на запрос:
1)    Все работы выполняются Исполнителем, в  ТЗ это указано. Изоляции нет на сосудах, вскрывать сосуды не требуется . Смотрите задание
2)    В ТЗ  сроки указываются -2 месяца на проведение Технического диагностирования и 3 месяца на Экспертизу промышленной безопасности.
3)    Т З 1 указана общая длина коллекторов (5 шт.)
